
 

 

 

 
 

 

 

 

PASŪTĪTĀJA ATBILDES UZ PIEGĀDĀTĀJA JAUTĀJUMIEM 

06.06.2018. 

 

Jautājums:  

Sadaļā būvapjomi BA-2, tāmē LT5-AVK, sadaļā “Ventilācijas sistēmu montāža 6.stāva 

robežās”, pozīcija “Ugunsdrošības vārsts, UVA30-100 EI30, Komfovent”, mērvienība ir 

ielikta m2 vairākās vietās un šī pozīcija atkārtojas n-tās reizes. Vai tā gadījumā nav 

kļūda? 

 

Atbilde: 

Būvapjomu tāmē BA2, LT5-AVK tehniskā, pārkopēšanas kļūda ir izlabota. Lūdzam lietot 

laboto tāmi BA2_1, kas ir pieejama Elektroniskās iepirkumu sistēmas apakšsadaļā E-

konkursi / Pasūtītāja mājas lapā / vietnē: https://www.cfi.lu.lv/iepirkumi/2018-gads/lucfi-

201824eraf/. 
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